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佛 山 电 建 集 团 有 限 公 司

安全生产月报

2017年12月第12期（总第143期）

          佛山电建集团有限公司安全生产委员会

一、安全生产指标完成情况

二、十二月份安全情况

三、十二月份主要工作
四、安全生产隐患排查治理情况
五、信息传递

六、一月份主要工作计划

一、安全生产指标完成情况

1.事故报表（12月份）

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	环保建材厂
	燃料公司
	佛山综合
能源(公控)有限公司
	节能减排服务管理中心
	广东福能
大数据产

业园建设

有限公司

	死亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大人身伤害事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大设备设施事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	重大职业卫生事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.管理报表（12月份）

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值
	

	
	恒益  电厂
	福能 电厂
	环保建材厂
	合计
	上年同期值
	同比值
	2017年累计值
	2016年累计值

	安全检查次数
	6
	4
	1
	11
	11
	0
	123
	127

	召开安全会议次数
	5
	4
	2
	11
	11
	0
	131
	140

	安全教育期数
	1
	1
	0
	2
	5
	-3
	25
	44

	职工安全教育人数
	1019
	84
	0
	1103
	1289
	-186
	14424
	15630

	职工安全教育次数
	4
	5
	0
	9
	13
	-4
	121
	136

	上岗培训教育人数
	0
	5
	37
	42
	14
	28
	268
	481

	上岗培训教育次数
	0
	2
	1
	3
	1
	2
	56
	58

	下达整改项数
	5
	3
	14
	22
	12
	10
	238
	236

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	下达处罚通知单
	1
	0
	0
	1
	24
	-23
	33
	74

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人数
	8
	0
	10
	18
	19
	-1
	174
	126

	纠正违章次数
	1
	0
	1
	2
	1
	1
	34
	29

	开展专项工作项数
	6
	1
	0
	7
	4
	3
	71
	67

	特种设备资料审核项数
	10
	2
	20
	32
	16
	16
	184
	170

	特种作业人员培训人数
	0
	0
	0
	0
	4
	-4
	68
	148

	特种作业人员培训次数
	0
	0
	0
	0
	1
	-1
	9
	15

	应急培训人数
	0
	36
	0
	36
	9
	27
	384
	334

	应急培训次数
	0
	2
	0
	2
	1
	1
	14
	12

	应急演练人数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250
	506

	应急演练次数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21
	17

	消防训练人数
	72
	15
	0
	87
	98
	-11
	1176
	1213

	消防训练次数
	4
	2
	0
	6
	8
	-2
	79
	97

	项目
	安全生产管理情况

	
	恒益电厂
	福能电厂
	环保建材厂

	脚手架施工管理
	正常
	正常
	正常

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常

	施工车辆管理
	正常
	正常
	正常

	安全工器具管理
	正常
	正常
	正常

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常

	消防器材配备
	正常
	正常
	正常

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常


二、12月份安全情况

12月份，佛山电建集团有限公司安全生产形势稳定，无发生死亡事故、重大人身伤害事故、火灾事故、重大设备设施事故、重大职业卫生事故、环境污染事故。

三、12月份安全生产主要工作

1.12月1日，集团公司安委会对福能电厂11月份的安全生产指标完成情况进行了考核。

2.为贯彻落实国务院安委会要求，集团公司根据公控公司工作部署，12月1-7日，在全司范围内开展《安全生产法》宣传周活动，全面强化安全生产，大力推进安全生产法律法规宣贯活动，确保普法教育落到实处。《安全生产法》宣传周活动结束后，全面总结经验，分析存在的不足，不断总结提高，并及时将相关工作开展情况材料报送公控公司。

3.及时转发《市国资委关于印发市国资系统2017—2018年今冬明春安全生产大检查工作方案的通知》（佛国资法〔2017〕97号）文件到各下属企业，要求结合实际抓好贯彻落实，制定大检查工作方案，深入开展今冬明春安全生产大检查、全面排查治理隐患，防范各类安全生产事故。

4.12月8日，集团公司安委会有关人员组成检查小组到佛山市三水高顿泰热力有限公司开展安全生产大检查。

检查组重点检查企业安全生产责任制落实情况；安全生产规章制度落实情况；事故隐患自查自纠开展情况。并深入厂区锅炉房、水处理车间、泵房、脱硫循环水池等区域，现场查看安全文明生产、消防设备设施管理情况等，针对存在问题和薄弱环节，督促相关单位部门进行整改落实。

检查组要求三水高顿泰热力有限公司要进一步落实安全生产责任制；按国家安全生产有关法律、法规、标准规范，建立完善安全生产各项管理制度和操作规程;深入开展安全生产隐患排查治理；完善特种设备技术档案;对企业的特种设备作业人员、特种设备进行登记建档，并加强特种设备人员自身安全操作技能的年审培训，杜绝无证上岗；不断提高员工安全防范意识，确保安全生产各项工作落到实处。

5.根据《佛山市公用事控股有限公司关于印发2017-2018年今冬明春安全生产大检查工作方案的通知》（佛公控安[2017]20号）文件精神，集团公司结

合实际，制定《电建集团2017—2018年今冬明春安全生产大检查工作方案》,部署开展为期4个月的今冬明春安全生产暨消防安全大检查行动，在集团公司范围内深入开展安全生产大检查和隐患大排查，防范安全事故发生。
6.12月20日，集团公司安委会有关人员到综合能源公司西南水都集中供热工程项目施工现场，开展安全生产大检查。

检查组检查企业安全生产责任制、安全生产规章制度落实情况,检查安全隐患自查自纠开展情况，查阅安全生产管理相关资料台账等。深入作业现场，查看安全文明生产监督管理情况，查找安全管理漏洞、人员作业不安全行为，对检查中发现存在问题如：管道吊装作业没有专人指挥起吊，起吊方式不规范，违规使用挖掘机进行起吊作业；部分作业现场的氧气、乙炔瓶随意摆放在地上，没有采取防倾倒措施；部分氧气管和乙炔管老化损坏；电焊作业现场灭火器配置不完善；电焊机、潜水泵等电源引线电缆没有按照安全用电规范采用接零接地保护；基坑、临边等没有按规范设置安全防护栏及警示标志等。检查组督促相关单位部门闭环整改落实。
检查期间，检查组就下阶段的安全生产工作，要求综合能源公司做好外包施工队伍的现场安全监督及加强外包人员的安全教育培训，加强危险点分析和预控，完善安全防范措施，并做好自查自纠专项活动，杜绝各类不安全现象的发生，确保施工进展安全顺利。

7.1月21日 ，集团公司安委会有关人员组成检查组，在福能大数据、开普勒公司施工现场进行安全检查。

检查组重点检查项目施工现场的施工用电、施工区域隔离、警示标牌、栏杆扶手、孔洞盖板、临空临边的护栏等安全防护措施的落实情况和安全文明施工管理情况。

检查人员对检查中发现的存在问题。如：项目施工板房宿舍内有个别员工把电源插座放置在床上；施工现场存在部分作业人员没有正确佩戴安全帽、高空作业没有系安全带、施工现场有吸烟的现象；在脚手架拆除现场，拆除的模板、杂物未及时清理等。检查组督促相关单位及部门对存在的安全隐患立即进行整改，完善安全防范措施，加强各类起重机械、脚手架模板支撑等隐患排查，加强外包人员的安全教育培训，做好外包施工队伍的现场安全监督，规范作业行为，并做好自查自纠专项活动，杜绝各类不安全现象的发生。

8.根据《市国资委转发关于进一步深入广泛开展安全生产风险点危险源排查管控工作的紧急通知》文件要求，认真贯彻落实，重新梳理企业风险点危险源，并将相关材料及时上报公控公司。

9.12月27日，集团公司安委会、行政办、双联物业有关人员，检查佛威公司的综合办公楼、精机车间、仓库等区域的安全管理情况，以及检查集团公司权属出租物业的消防设备设施维护保养情况，并要求相关单位及部门，做好人员、车辆进出管理，加强巡逻检查工作，加强消防设备设施巡查保养工作，做好防火、防盗工作。

10.12月28日，集团公司安委会、福能电厂安健环部有关人员，检查福能电厂220KV升压站、GIS室、5#、7#汽机MCC室、5#、7#发电机组、集控室等区域的消防设备设施，检查定期维护保养情况和安全文明生产管理情况，要求相关部门落实消防安全责任制，明确各级消防安全职责，加强对消防设备设施、器材的巡查力度，对重要环节的消防安全管理进行检查，确保设备设施安全可靠运行。

11.做好2018年度各下属企业安全生产目标管理责任书的编制工作。

12.做好每周报送今冬明春安全生产大检查相关工作信息报送工作。

13.做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已于1月2日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送国家能源局南方监管局。
四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各下属企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查出的安全隐患限期整改，落实监管措施。据12月份统计，集团公司及各企业查出一般安全隐患共22项，已整改22项，整改完成率100%，有效地防止了安全事故发生，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）市国委转发关于印发佛山市较大以上生产安全事故应急救援职责分工方案的通知

（2）中共佛山市委、佛山市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见（佛发[2017]17号）

（3）市国资委转发关于印发《“重特大生产安全责任事故”否决指标评分标准操作规程》的通知

（4）公控公司转发关于组织开展第一个《安全生产法》宣传月活动的通知

（5）市国资委转发关于对涉危险物品企业废旧厂房、设施安全处置环节开展排查治理工作的通知

（6）市国资委关于印发市国资系统2017-2018年今冬明春安全生产大检查工作方案的通知

（7）市国资委转发关于印发2017年广东省今冬明春火灾防控工作方案的通知

（8）市国资委转发关于加强基层安全生产网格化监管工作指导意见的通知

（9）关于印发广东省群租房“三合一”场的消防安全专项整治行动工作方案的通知（粤消安[2017]31号）

（10）佛山市公用事控股有限公司关于印发2017-2018年今冬明春安全生产大检查工作方案的通知（佛公控安[2017]20号）

（11）市国资委转发关于印发《2017年今冬明春火灾防控工作任务分解表》的通知

（12）市国资委转发关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知

（13）市国资委转发广东省安全生产委员会关于迅速开展今冬明春消防安全大排查整治的通知

（14）市国资委转发关于2017年第三季度佛山市危险化学品安全综合治理工作情况通报的通知

（15）市国资委转发关于今冬明春安全生产大检查工作简报[2017]第三期的通知

（16）市国资委转发关于进一步深入广泛开展安全生产风险点危险源排查管控工作的紧急通知

（17）市国资委转发关于市三防工作总结会议材料的通知

（18）市国资委关于转发佛山人民政府办公室关于进一步做好我市优化建设工程防雷许可工作的通知

（19）市国资委关于印发《广东省火灾高风险区域和重大火灾隐患单位整治挂牌督办实施办法（试行）》的通知

2.工作简讯

（1）福能电厂为贯彻落实市国资委关于今冬明春安全生产大检查和火灾防控工作的文件（佛国资法【2017】91、97号）精神，根据集团公司安委会的要求，结合生产实际，分别制定了《福能电厂安全生产大检查工作方案》和《福能电厂火灾防控工作方案》，成立了相应的工作领导小组，积极开展今冬明春安全生产大检查工作。

厂部要求各部门加大安全隐患排查力度，做到全范围全覆盖，不留任何死角，对查出的事故隐患和问题，按照安全隐患排查整改制度，定方案定责任人定时间，一经发现要求立即整改。对检查组查出的隐患，安健环部发出整改要求，不能立即整改的应提出合理的书面说明和做好应对措施。对事故隐患整改不到位或因工作不力导致事故发生的，要倒查追究有关责任人的责任。

另外，厂部继续加强企业今冬明春火灾防控工作，特别是电气火灾的防控，坚决遏制较大火灾事故的发生，消除火灾安全隐患，保障电力生产安全形势的稳定。
（2）福能电厂利用机组发电低谷时间，运行部积极开展应急技术技能培训，运行人员共计36人/次参加应急柴油发电机启动并网与厂用电中断的应急复电操作技术培训，目的是提高运行人员的应急操作和处理事故的能力，确保生产安全。
（3）环保建材厂本月共举办6批次的安全培训，受训人员包括办公楼外墙维修工程（14人）、加气块辅助业务外包公司（14人）加气成品链条改造工程（4人）、电房烟感安装工程（5人），受训人数共37人。

（4）2017年12月9日上午，佛山市公安局三水分局白坭派出所对环保建材厂生产场所进行消防监督检查，共发现3项整改事项 ,已及时落实了整改工作。

（5）环保建材厂督促落实废品堆场和原材料堆场的覆盖工作，迎接区环保局的监督检查。

（6）环保建材厂根据集团公司2017年今冬明春火灾防控工作方案的要求，对加气、脱硫、分选等生产场所进行消防器材全面排查，对已到达使用年限的统一更换。

3.监管动态

（1）恒益电厂安全检查查出下列问题：

a.供热改造项目北门出入口过大，需整改。

b.水处理车间南门出入口用铁板和木板搭建的临时盖板不美观、不牢靠，需整改。

c.供热改造补给水车间内外大部分脚手架已到期，要求停止使用，并粘贴“禁止使用”标识。

d.供热改造现场施工总配电箱未加锁，存在安全隐患，需整改。

c.#1机110v,220v蓄电池室电缆井上端多个孔洞未封堵，需整改。

（2）福能电厂安全检查查出下列问题：

a.办公区域有部分手提式灭火器已过期，需尽快更换或检测。

b.水处理2#阳床排废酸液电磁阀开关松脱，需尽快维修。

c.4#机就地控制室4#空调漏水，需尽快维修。

（3）恒益环保建材厂安全检查查出下列问题：

a.部分疏散警示标志未保持完好有效；

b.部分车间消防箱损坏。

六、1月份主要工作计划

1.组织下属各企业开展春节前安全生产大检查。

2.下属各企业制定2018年度安全生产工作计划，并报集团公司安委会。

3.下属各电力企业报送上一年度电力安全生产情况分析报告和隐患排查治理年度工作总结到集团公司安委会。

4.对季华大厦进行1次消防安全大检查。
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