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安全生产月报

2025年6月第6期（总第233期）
         佛山电建集团有限公司安全生产委员会
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一、安全生产指标完成情况
（一）事故报表（6月份）
	        单位
事故类别
	恒益热电厂
	环保建材公司
	高顿泰公司
	粤构公司
	绿能公司

	生产安全事故引发的重大社会事件次数
	0
	0
	0
	0
	0

	管理缺陷引发的重大停产停业事件次数
	0
	0
	0
	0
	0

	火灾事故次数
	0
	0
	0
	0
	0

	重伤以上生产安全事故次数
	0
	0
	0
	0
	0

	环保事故次数
	0
	0
	0
	0
	0

	较大职业卫生事故次数
	0
	0
	0
	0
	0

	重大事故隐患动态清零次数
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0
	0



（二）管理报表（6月份）
	项目
	考核指标及管理指标情况

	
	当月值
	

	
	恒益热电厂
	环保建材公司
	高顿泰公司
	粤构
公司
	合计
	上年同期总值
	2025年累计总值

	召开安全会议次数
	1
	2
	2
	6
	11
	116
	78

	安全检查次数
	14
	3
	2
	4
	23
	178
	168

	职工安全教育人数
	1360
	200
	45
	362
	1967
	8645
	9362

	职工安全教育次数
	18
	4
	3
	19
	44
	285
	235

	上岗培训教育人数
	2
	6
	0
	4
	12
	186
	98

	上岗培训教育次数
	1
	2
	0
	1
	4
	84
	36

	下达整改项数
	10
	8
	5
	24
	47
	541
	400

	未完成整改项数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	下达处罚通知单
	2
	0
	0
	2
	4
	67
	33

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	纠正违章人数
	9
	0
	1
	4
	14
	47
	64

	纠正违章次数
	5
	0
	1
	1
	7
	28
	35

	开展专项工作项数
	5
	2
	2
	3
	12
	98
	105

	特种设备资料审核项数
	24
	1
	0
	12
	37
	245
	230

	特种作业人员培训人数
	0
	0
	0
	0
	0
	511
	39

	特种作业人员培训次数
	0
	0
	0
	0
	0
	21
	3

	应急培训人数
	13
	0
	18
	526
	557
	504
	820

	应急培训次数
	1
	0
	1
	4
	6
	41
	33

	应急演练人数
	13
	15
	16
	526
	570
	511
	907

	应急演练次数
	1
	1
	1
	4
	7
	48
	19

	消防训练人数
	243
	0
	0
	0
	243
	1433
	1611

	消防训练次数
	29
	0
	0
	0
	29
	213
	222

	项目
	安全生产管理情况

	
	恒益热电厂
	环保建材公司
	高顿泰公司
	粤构公司

	脚手架施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	建筑机械施工管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	施工车辆管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	安全工器具管理
	正常
	正常
	正常
	正常

	危险品的管理与使用
	正常
	正常
	正常
	正常

	消防器材配备
	正常
	正常
	正常
	正常

	消防设备设施维护使用
	正常
	正常
	正常
	正常

	贮油设施
	正常
	正常
	正常
	正常

	氧气、乙炔存放与使用
	正常
	正常
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	正常
	正常
	正常
	正常



二、6月份安全情况
电建集团6月份安全生产形势稳定，实现安全生产事故“七个为零”（生产安全事故引发的重大社会事件、管理缺陷引发的重大停产停业事件、重伤以上生产安全事故、环保事故、火灾事故、较大职业卫生事故、重大事故隐患动态清零）的总体目标。
为防止安全事故的发生，电建集团安委办组织下属企业开展燃气安全和用电安全专项检查工作，排查出一般安全隐患16项，发出整改通知单2张，督促相关企业限期落实整改。与此同时，下属企业开展各类安全自查23次，排查出一般安全隐患47项，已整改47项，整改率100%，保障了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平，有效地防止生产安全事故发生。
通过开展安全检查发现个别企业存在一些安全隐患：如季华大厦饭堂未建立燃气安全管理制度，未定期校验燃气压力表和安全阀；季华大厦高压和低压配电房的外委检修缺少管理制度，部分电房排风机滤网破损，部分电柜缺少后门板等。针对存在问题，电建集团安委办要求各企业要加强燃气安全和高低压配电房安全管理，明确各级管理人员职责和权限，建立相关管理制度，提高员工的安全意识和技能，消除安全隐患，提升事故应急处置实战能力，保障人员的生命财产安全。
三、6月份安全生产主要工作
（一）召开集团公司安全生产会议，听取下属企业安全生产工作汇报，传达上级部门安全生产工作精神，部署集团公司下阶段主要安全生产工作。     
（二）要求各下属企业按照佛山市投资控股集团有限公司关于印发2025年“安全生产月”活动方案的通知要求，制定活动方案，并于6月23日前将“安全生产月”活动总结及视频、照片等有关证明材料上报集团公司安委办。
（三）要求各下属企业按照佛山市消防安全委员会办公室关于转发《广东省消防安全委员会办公室关于深刻吸取亡人火灾事故教训进一步强化火灾防范工作的通知》的通知要求，深刻吸取近期亡人火灾事故教训，进一步强化火灾防范工作，确保消防安全形势平稳。
（四）要求各下属企业按照国家能源局综合司关于推动电力企业建立完善事故隐患内部报告奖励机制的通知要求，建立完善事故隐患内部报告奖励机制，推动安全生产治理模式向事前预防转型。
（五）要求下属电力企业按照国家能源局南方监管局关于进一步加强涉网安全管理的监管意见，切实落实工作，并将落实情况报集团公司安委办。
（六）做好安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，按要求将安全生产隐患排查信息统计资料报送佛控集团和南方能源监管局。
四、信息传递
（一）文件通知转发
1.佛山市消防安全委员会办公室关于佛山市5月份消防安全形势分析及6月份消防工作预警的报告。
2.佛山市安全生产委员会办公室关于印发《2025年1-5月佛山市生产安全事故情况》的通知。
3.佛山市安全生产委员会办公室关于5月份全市安全防控形势分析及下阶段工作的报告。
4.广东省安全生产委员会办公室关于印发《2025年1-5月广东省安全生产情况》的通知-领导批示抄清单。
5.佛山市住房和城乡建设局佛山市自然资源局关于印发《佛山市重点项目消防设计审查有关事项“一事一议”实施办法》的通知。
（二）工作简讯
1.恒益热电厂安全简讯
恒益热电厂组织开展“安全生产月”活动；组织第三方开展安全现状评估工作；组织修订《事故报告、调查与处理管理标准》、《有限空间作业应急预案》；组织制定《事故隐患内部报告奖励标准》和《电力事故（事件）管理标准》；全面强化不安全事件管理及继续深入开展“举一反三”工作。
2.环保建材公司安全简讯
环保建材公司组织开展安全“安全生产月”活动；组织2批次外包工程人员安全培训，共6人参加；组织开展蒸压釜泄露事故应急处置演练，共15人参加；开展安全生产反“三违”专项治理工作；完成叉车（车牌44995）现场年审工作。
3.高顿泰公司安全简讯
[bookmark: _Hlk169596066]高顿泰公司组织开展安全“安全生产月”活动；组织开展天然气锅炉燃气管道泄漏应急处置演练，共16人参加；开展安全生产反“三违”专项治理工作；对安全隐患“举一反三”专项行动开展工作总结。
4.粤构公司安全简讯
粤构公司组织开展 “安全生产月”活动；开展三级安全生产标准化续期工作；组织半年度全员安全培训工作；组织宿舍消防演练、行车事故应急演练、蒸压釜超压事故应急演练、高温中暑应急演练，共526人次参加。
（三）监管动态
1.恒益热电厂安全检查发现的主要问题：
（1）#2机#2高加进行打磨作业时没有监护人。
（2）化学品仓库危废暂存点未配备应急防护物品。
（3）油库配电室外面的“安全出口”指示标志脱落。
目前，上述问题已完成整改。
2.环保建材公司安全检查发现的主要问题：
（1）加气三楼配电房未定期清理卫生。
（2）加气输送带的风险辨识及应急处置告知牌脱落。
（3）高压电房屋檐墙体开裂有碎块跌落。
目前，上述问题已完成整改。
3.高顿泰公司安全检查发现的主要问题：
（1）豪园蒸汽管线的疏水一次阀漏汽。
（2）健力宝蒸汽管线在三通厂门口的二次阀门漏汽。
（3）红牛围墙外蒸汽管线有阀门安全警示标志损坏。
目前，上述问题已完成整改。
4.粤构公司安全检查发现的主要问题：
（1）构件2车间靠构件仓库旁道路地面漏有一摊机油未及时清理。
（2）构件2车间一楼行车维修动火作业时没有监护人。
（3）构件1车间二楼有两个电源柜未关门。
（4）构件2车间一楼有一电源开关缺失防护盖。
目前，上述问题已完成整改。
五、2025年7月份主要工作计划 
（一）组织召开集团公司安委会扩大会议。
（二）组织下属企业开展有限空间作业安全专项检查。
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